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ABSTRAK 
 
Jatuh tegangan dan rugi-rugi daya pada saluran transmisi selain dipengaruhi oleh rugi-rugi korona juga 
dipengaruhi jenis kawat penghantar; luas penampang kawat penghantar; panjang kawat penghantar; resistansi, 
induktansi, kapasitansi kawat penghantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran daya listrik 
pada Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dari PLTU Bukit Asam ke Gardu Induk Keramasan Palembang. 
Metode penelitian kasus berdasarkan pengumpulan data pada objek kajian. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa 
jatuh tegangan pada saluran transmisi adalah sebesar            atau        . Kemudian rugi-rugi daya pada 
SUTT 150 kV adalah     atau         , sehingga efisiensi penyaluran daya adalah          atau daya 
pada ujung penerima sebesar     .  
 
Kata Kunci: Tegangan, Daya, Efisiensi 
 
I. PENDAHULUAN 
Saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat 
beban, dan biasanya jarak antara pusat pembangkit ke pusat-pusat beban cukup jauh. Jauhnya jarak antara 
pembangkit dengan beban, akan menimbulkan penurunan kualitas tegangan dan rugi-rugi daya pada saluran 
transmisi. Untuk mengurangi penurunan kualitas tegangan dan rugi-rugi daya di sepanjang saluran transmisi, 
maka dalam penyaluran energi listrik digunakan tegangan tinggi (Arismunandar, 2001). Penggunaan tegangan 
tinggi pada saluran transmisi mempunyai nilai ekonomis, karena untuk penyaluran daya yang sama arus yang 
dialirkan menjadi berkurang. Kemudian penggunaan bahan tembaga pada konduktor akan berkurang karena luas 
penampang konduktor yang digunakan berkurang.  
Pada saluran transmisi tenaga listrik terdapat jatuh tegangan dan rugi-rugi daya yang disebabkan oleh 
beberapa faktor, yaitu jenis kawat penghantar, luas penampang kawat penghantar, panjang kawat penghantar, 
resistansi, induktansi, dan kapasitansi kawat penghantar (Kadir, 1998). Hal ini terjadi apabila tegangan pada 
pangkal pengiriman dengan tegangan pada ujung penerimaan ada perbedaan, dalam sistem normal, tegangan 
tertinggi dan terendah perbedaannya tidak lebih dari ± 10 % dari tegangan nominal sistem (BSN, 2003), 
kemudian apabila efisiensi penyaluran daya pada saluran transmisi semakin kecil. Oleh karena itu, maka akan 
dilakukan penelitian mengenai Analisis Penyaluran Daya Listrik Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV 
Dari PLTU Bukit Asam Ke Gardu Induk Keramasan Palembang. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Klasifikasi Saluran Transmisi Untuk Keperluan Diagram Pengganti 
Saluran transmisi merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem tenaga listrik, karena 
saluran transmisi merupakan penghubung antara pusat pembangkit dan beban. Sehingga saluran transmisi harus 
dapat menjamin ketersediaan energi listrik secara kontinu pada setiap beban yang terhubung dalam sebuah 
sistem. Karena permukaan tanah tidak selalu dalam kondisi datar dan terkadang saluran transmisi harus melewati 
bukit-bukit, maka saluran transmisi udara lebih dipilih dibandingkan saluran transmisi bawah tanah 
(Arismunandar dan Kuwahara, 2004). Untuk keperluan analisa dan perhitungan maka digunakan diagram 
pengganti saluran transmisi. Diagram pengganti saluran transmisi dibagi dalam tiga kelas, yaitu: kawat pendek, 
kawat menengah dan kawat panjang (Hutauruk, 1996). 
1. Kawat pendek 
Kawat pendek merupakan saluran transmisi yang mempunyai panjang kurang dari 80 km (< 80 km). 
Apabila kapasitansi kecil, dengan demikian besar arus bocor ke tanah kecil terhadap arus beban, maka 
kapasitansi ke tanah dapat diabaikan, dan dinamakan kawat pendek (Hutauruk, 1996). 
2. Kawat menengah 
Kawat menengah merupakan saluran transmisi yang mempunyai panjang 80 km sampai dengan 250 km (80 
km - 250  km). Apabila kapasitansi sudah mulai besar sehingga tidak dapat diabaikan, tetapi belum begitu 
besar sehingga masih dapat dianggap seperti kapasitansi terpusat, dan dinamakan kawat menengah. Pada 
saluran transmisi kawat menengah, kapasitansi itu dapat dipusatkan pada satu titik (nominal T), atau pada 
dua titik (nominal π) (Hutauruk, 1996).  
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3. Kawat panjang  
Kawat panjang merupakan saluran transmisi yang mempunyai panjang lebih dari 250 km (> 250 km). 
Apabila kapasitansi itu besar sekali sehingga tidak mungkin lagi dianggap kapasitansi terpusat, dan harus 
dianggap terbagi rata sepanjang saluran, maka dalam hal ini dinamakan kawat panjang (Hutauruk, 1996).  
 
B. GMR Dan GMD Konduktor Berkas 
Untuk menganalisis penyaluran daya listrik SUTT 150 kV tiga fase dengan konstruksi sirkit ganda 
dengan dua konduktor berkas, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai     (Geometric Mean Radius) dan 
    (Geometric Mean Distance) dari konduktor berkas (Hutauruk, 1996). 
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Gambar 1. Representasi Saluran Transmisi Sirkit Ganda Dengan Dua Konduktor Berkas 
 
1.     Konduktor Berkas 
    (Geometric Mean Radius) adalah jari-jari rata-rata geometris konduktor berkas. Dalam menentukan 
    dari suatu saluran transmisi yang ditinjau adalah satu fase, karena dalam sistem tiga fase     tiap 
fase dianggap sama jika fase ditransposisi agar reaktansi induktif tiap fase seimbang. Untuk mendapatkan 
nilai     konduktor berkas per fase, harus ditentukan terlebih dahulu     dalam tiga kedudukan, yaitu 
  –    ,  –   ,  –   . Dari gambar 1, nilai     dapat ditentukan, yaitu: 
 
       
 
 ⁄  (1) 
 
Dimana: 
   =     dari sub-konduktor berkas (m) 
  =  Jari-jari dari sub-konduktor berkas (m) 
Kemudian dapat ditentukan     dari konduktor berkas, yaitu: 
 
    √                 dan jika        , maka: 
    √                 
 
 √(  )   (   ) 
 
 √         (2) 
 
Dimana: 
    =     dari konduktor berkas (m) 
         = jarak antar sub konduktor berkas (m) 
Selanjutnya dapat ditentukan     untuk ketiga kedudukan tersebut, yaitu: 
 
-         dalam kedudukan      
        √                     
 
  dan jika          , maka: 
        √(   )   (    ) 
  √            (3) 
-         dalam kedudukan      
        √                     
 
 dan jika          , maka: 
        √(   )   (    ) 
  √            (4) 
-          dalam kedudukan       
         √                     
 
 dan jika          , maka: 
         √(   )   (    ) 
  √            (5) 
Maka     dari konduktor berkas per fase adalah: 
    √                          
   (6) 
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2.     Konduktor Berkas 
    (Geometric Mean Distance) adalah jarak rata-rata geometris dari ketiga jarak konduktor. Untuk 
mendapatkan nilai    , harus ditentukan terlebih dahulu     antara tiap kelompok fase, yaitu  – , 
 – ,  – . Dari gambar 1, nilai     dapat ditentukan, yaitu: 
 
-     antara fase   dan fase    
       √                      
   (7) 
-     antara fase   dan fase   
       √                      
   (8) 
-     antara fase   dan fase    
       √                      
   (9) 
- Maka     dari konduktor berkas per fase adalah: 
    √                      
   (10) 
 
C. Parameter Konduktor Berkas 
1. Resistansi Konduktor Berkas 
Secara umum konduktor terdiri dari kawat pilin, dan untuk menentukan pengaruh dari pilin maka resistansi 
konduktor (   ) dikalikan faktor koreksi 1,02. Pada saat konduktor dialiri arus maka nilai resistansi 
konduktor akan berubah dalam batas temperatur 20°C
 
- 100°C. Nilai resistansi konduktor setelah adanya 
kenaikan temperatur (   ) dapat ditentukan (Hutauruk, 1996): 
 
          (      (     )) (11) 
 
2. Reaktansi Induktif Konduktor Berkas 
Nilai induktansi ( ) per fase saluran transmisi sirkit ganda dengan dua konduktor berkas dapat ditentukan 
(Hutauruk, 1996): 
 
             
   
   
              ⁄  (12) 
 
Nilai reaktansi induktif per fase dapat ditentukan (Hutauruk, 1996): 
 
                             ⁄  (13) 
 
Dengan mensubstitusikan persamaan (12) kedalam persamaan (13), maka nilai reaktansi induktif per fase 
untuk konduktor berkas menjadi (Hutauruk, 1996): 
 
               
   
   
               ⁄  (14) 
 
3. Reaktansi Kapasitif Konduktor Berkas 
Nilai kapasitansi ( ) per fase saluran transmisi sirkit ganda dengan dua konduktor berkas dapat ditentukan 
(Hutauruk, 1996): 
 
  
   
         ⁄
                  ⁄  (15) 
 
Nilai reaktansi kapasitif per fase dapat ditentukan (Hutauruk, 1996): 
 
    
 
   
   
 
     
              ⁄  (16) 
 
Dengan mensubstitusikan persamaan (15) kedalam persamaan (16), maka nilai reaktansi kapasitif per fase 
untuk konduktor berkas menjadi (Hutauruk, 1996): 
 
                 
   
   
                ⁄  (17) 
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D. Konstanta Konduktor Berkas 
1. Impedansi Konduktor Berkas 
Resistansi dan induktansi itu secara seragam tersebar sepanjang saluran dalam bentuk impedansi seri 
(series impedance) (Stevenson, 2000). Nilai impedansi pada saluran transmisi dapat ditentukan (Hutauruk, 
1996): 
 
     (     )  (18) 
 
Dimana :   
  =  impedansi seri saluran transmisi (/km) 
  =  resistansi saluran transmisi (/km) 
   =  reaktansi induktip saluran transmisi (/km) 
  =  panjang saluran transmisi (/km) 
2. Admitansi Konduktor Berkas 
Kapasitansi terdapat di antara penghantar pada saluran fasa tunggal atau dari sebuah penghantar ke netral 
pada saluran fasa tiga membentuk admintansi simpang (shunt admittance) (Stevenson, 2000). Nilai 
admitansi pada saluran transmisi dapat ditentukan (Hutauruk, 1996): 
 
  
 
   
  (19) 
 
Dimana :   
   =  admitansi seri saluran transmisi (/km) 
    =  reaktansi kapasitif saluran transmisi (/km) 
   =  panjang saluran transmisi (/km) 
 
E. Penyaluran Daya Listrik Saluran Transmisi Menengah Nominal π 
Saluran transmisi menengah nominal π merupakan saluran transmisi dengan kapasitansi dipusatkan 
pada dua titik dan impedansi serinya dipusatkan satu titik (Gonen, 2014). 
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Gambar 2. Diagram Pengganti Saluran Transmisi Menengah Nominal π (Gonen, 2014) 
 
Dari gambar 2 diatas, dapat ditentukan persamaan untuk tegangan saluran pada ujung pengirim (Gonen, 2014): 
           dan jika:              
 
 
    
Maka tegangan saluran pada ujung pengirim menjadi (Gonen, 2014): 
 
     (  
  
 
)        (20) 
 
Kemudian dari gambar 2 diatas, dapat ditentukan arus pada ujung pengirim (Gonen, 2014): 
         dan jika:       
 
 
       
Maka arus pada ujung pengirim menjadi (Gonen, 2014): 
 
      (  
  
 
)    (  
  
 
) (21) 
 
Setelah nilai    didapatkan, maka persentase regulasi tegangan dapat ditentukan (Gonen, 2014): 
  ( )  
⌈
  
  
  
 
⌉ ⌈  ⌉
⌈  ⌉
      (22) 
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Setelah nilai    dan    didapatkan, maka nilai daya pada ujung pengirim dapat ditentukan (Gonen, 2014): 
 
   √             (23) 
 
Dimana :            (24) 
 
Selanjutnya dapat ditentukan efisiensi penyaluran daya ( ) (Gonen, 2014): 
 
   
  
  
      (25) 
Dimana :   
    =  Tegangan saluran pada ujung pengirim (V) 
    =  Tegangan saluran pada ujung penerima (V) 
     =  Arus pada ujung pengirim (A) 
   =  Arus pada ujung penerima (A) 
  =  impedansi seri saluran transmisi () 
  =  admitansi seri saluran transmisi () 
   =  Efisiensi penyaluran daya pada saluran transmisi (%) 
    =  Daya pada ujung pengirim (kW) 
    =  Daya pada ujung penerima (kW) 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran daya listrik pada Saluran Udara Tegangan 
Tinggi 150 kV dari PLTU Bukit Asam Ke Gardu Induk Keramasan Palembang. Diagram alir metode penelitian 
dapat dilihat pada gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Metode Penelitian 
Mulai 
 
Selesai 
 
Observasi 
Gardu Induk Keramasan, dan Saluran Transmisi 150 kV 
dari PLTU Bukit Asam ke Gardu Induk Keramasan 
Identifikasi dan Rumusan Masalah 
 
Data-data Saluran Transmisi 150 kV 
 Data menara saluran transmisi  
 Data kawat penghantar 
 Data beban harian  
Studi Pustaka 
Perhitungan 
 GMR dan GMD Konduktor Berkas 
 Parameter Konduktor Berkas  
 Konstanta Konduktor Berkas 
 Penyaluran Daya Listrik Saluran Transmisi 
 
Analisa Hasil Perhitungan 
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Penelitian dimulai dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian, kemudian melakukan 
pengumpulan data operasional berupa data menara saluran transmisi, data kawat penghantar, data beban harian. 
Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisa dan selanjutnya diproses agar dapat dipergunakan dalam 
perhitungan-perhitungan guna mendapatkan GMR dan GMD, parameter konduktor berkas, konstanta konduktor 
berkas, penyaluran daya listrik meliputi tegangan, arus, daya pada ujung pengirim, persentase regulasi tegangan 
dan efisiensi penyaluran daya. Selanjutnya menganalisa semua hasil perhitungan, kemudian menganalisis 
penyaluran daya listrik pada SUTT 150 kV. 
 
IV. PERHITUNGAN DAN ANALISA  
SUTT 150 kV dari PLTU Bukit Asam Tanjung Enim ke Gardu Induk Keramasan Palembang 
menggunakan jenis/type kawat ACSR/Hawk dan ditopang oleh menara sirkit ganda yang menggunakan dua 
konduktor berkas per fase (Twin Conductor) dengan jumlah strand 2l Al + 7 St. Panjang SUTT adalah 162,73 
km dengan 444 menara transmisi, dan mempunyai jarak antara menara transmisi berkisar antara 350 meter 
sampai dengan 400 meter. Menara yang digunakan pada SUTT 150 kV adalah Menara Gantung (Suspension 
Tower), Menara Penegang (Tension Tower), dan Menara Ujung (Dead End Tower). Menara Gantung digunakan 
pada saluran yang masih dalam satu garis lurus, Menara Penegang digunakan untuk memperkuat tarikan pada 
penghantar saluran, sedangkan Menara Ujung digunakan untuk merentangkan penghantar di ujung saluran. Tipe 
menara yang digunakan adalah tipe AA dengan tinggi 34,3 meter, tipe BB dan tipe CC dengan tinggi 34,0 meter. 
 
A. Data 
1. Data Saluran Transmisi 
a. Konstruksi menara 
- Tipe menara : AA, BB, CC 
- Tinggi menara rata-rata (  ) : 34,15 m 
- Panjang upper cross arm rata-rata (  ) : 7,7  m  
- Panjang middle cross arm rata-rata (  ) : 8,1  m  
- Panjang bootom cross arm rata-rata (  ) : 8,5 m  
- Jarak antara menara rata-rata ( ) : 370,49  m  
- Andongan rata-rata ( ) : 1,92 m  
b. Kawat penghantar  
- Luas penampang terhitung : 281,1 mm2 
- Diameter kawat penghantar : 21,8 mm = 0,0218 m 
- Jari-jari kawat penghantar ( ) : 10,9 mm = 0,0109 m 
- Jarak antar konduktor berkas (   ) : 40 cm = 0,4 m 
- Resistansi 20°C : 0,1195 Ω/km 
2. Data Beban Harian 
Beban harian merupakan arus yang disalurkan dari PLTU Bukit Asam Tanjung Enim ke Gardu Induk 
Keramasan Palembang tiap jam setiap hari, selama satu bulan. Data beban harian rata-rata selama Bulan 
Juli 2017 pada Gardu Induk Keramasan Palembang yaitu tegangan pada ujung penerima (  ), arus pada 
ujung penerima (  ), dan daya pada ujung penerima (  ), bisa dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini. 
 
Tabel 1. Data Beban  Harian Rata-Rata Bulan Juli 2017 
Jam VR (kV) IR (A) PR (MW) Jam VR (kV) IR (A) PR (MW) 
00:00 150 130 29 14:00 147 174 38 
01:00 151 122 27 15:00 147 174 38 
02:00 151 118 26 16:00 147 162 36 
03:00 152 115 25 17:00 148 154 34 
04:00 152 113 25 18:00 148 157 35 
05:00 152 109 25 18:30 148 158 37 
06:00 151 108 24 19:00 148 164 38 
07:00 151 112 25 19:30 148 164 38 
08:00 150 123 28 20:00 148 165 38 
09:00 148 144 32 21:00 148 163 37 
10:00 148 156 35 22:00 149 150 33 
11:00 148 163 37 23:00 149 138 30 
12:00 148 169 37 24:00 150 128 29 
13:00 147 167 37 Rata-rata 149 144 32 
Sumber : Pengolahan Data  
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B. Perhitungan 
1. GMR dan GMD Konduktor Berkas 
a. GMR Konduktor Berkas 
    dari sub-konduktor berkas (  ) bisa ditentukan dengan persamaan (1) sebagai berikut: 
       
 
 ⁄                                  
    dari konduktor berkas dengan jarak antar sub konduktor berkas                bisa 
ditentukan dengan persamaan (2) sebagai berikut: 
    √          √                                         
       
Maka nilai     dari konduktor sub-konduktor berkas dapat ditentukan berdasarkan tiga kedudukan 
    ,     ,     , yaitu: 
-         √           √                                 
-         √           √                           
-         √           √                               
Maka     dari konduktor berkas per fase, adalah: 
-     √                         
   √                      
 
          
b. GMD Konduktor Berkas 
Untuk mendapatkan nilai    , harus ditentukan terlebih dahulu     antara tiap kelompok fase 
( – ,  – ,  – ) untuk mendapatkan     dari konduktor berkas per fase. 
-        √                      
   √                              
 
             
-        √                      
   √                              
 
            
-        √                      
   √                        
 
          
Maka     dari konduktor berkas per fase, adalah: 
    √                      
  √                       
           
2. Parameter Konduktor Berkas 
a. Resistansi Konduktor Berkas 
Resistansi konduktor bisa ditentukan dengan persamaan (11) sebagai berikut: 
          (      (     ))               (           
  (     )) 
                        ⁄  
b. Reaktansi Induktif Konduktor Berkas 
Reaktansi induktif bisa ditentukan dengan persamaan (14) sebagai berikut: 
               
   
   
             
       
       
                     ⁄   
c. Reaktansi Kapasitif Konduktor Berkas 
Reaktansi kapasitif per fase bisa ditentukan dengan persamaan (17) sebagai berikut: 
                
   
   
              
       
       
                       ⁄   
3. Konstanta Konduktor Berkas 
a. Impedansi Konduktor Berkas 
Impedansi merupakan resistansi ( ) dan induktansi (  ) yang secara seragam tersebar sepanjang 
saluran. Nilai impedansi pada saluran transmisi bisa ditentukan dengan persamaan (18): 
  (     )  (                )                                                   ⁄  
b. Admitansi Konduktor Berkas 
Admitansi merupakan kapasitansi (  ) yang terdapat di antara sebuah penghantar ke netral pada 
saluran fasa tiga. Nilai admitansi pada saluran transmisi dapat ditentukan dengan persamaan (19) 
sebagai berikut: 
  
 
     
 
 
                       
                                                          ⁄
  
C. Analisa Penyaluran Daya Listrik Pada SUTT 150 kV 
1. Jatuh Tegangan Pada SUTT 150 kV 
Dari data beban harian rata-rata Bulan Juli 2017 pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa:         , 
  (   )                   maka   (   )         √ ⁄                
Tegangan saluran pada ujung pengirim bisa ditentukan dengan persamaan (20) sebagai berikut: 
  (   )    (  
  
 
)         
  (   )             (  
(                 )(                )
 
)      (                )   
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  (   )                                                    
  (   )  √                                                                        
Kemudian arus pada ujung pengirim bisa ditentukan dengan persamaan (21) sebagai berikut: 
      (  
  
 
)    (  
  
 
)  
                          
       (  
(                )
(               )
 
)     (  
(          
       )(                )
 
)  
                                                            
Maka persentase regulasi tegangan bisa ditentukan dengan persamaan (22) sebagai berikut: 
  ( )  
⌈
  
  
  
 
⌉ ⌈  ⌉
⌈  ⌉
      
⌈
        
           
⌉ ⌈   ⌉
⌈   ⌉
                 
Atau jatuh tegangan SUTT 150 kV adalah:                             
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada proses penyaluran tegangan dari ujung pengirim ke ujung 
penerima SUTT 150 kV telah terjadi jatuh tegangan sebesar           atau sebesar        . Besarnya 
jatuh tegangan pada SUTT 150 kV tersebut disebabkan karena adanya impedansi dan admitansi saluran. 
Jadi besarnya jatuh tegangan pada SUTT 150 kV dipengaruhi oleh impedansi dan admitansi saluran, 
dimana apabila impedansi dan admitansi saluran semakin besar maka jatuh tegangan pada SUTT 150 kV 
akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya apabila impedansi dan admitansi saluran semakin kecil 
maka jatuh tegangan pada saluran transmisi akan semakin kecil pula. Menurut BSN (2003) tegangan 
tertinggi dan tegangan terendah perbedaannya tidak lebih dari ± 10 % dari tegangan nominal sistem, berarti 
jatuh tegangan pada SUTT 150 kV dari PLTU Bukit Asam Tanjung Enim ke Gardu Induk Keramasan 
Palembang masih memenuhi standar yang telah ditetapkan. 
2. Rugi-Rugi Daya Pada SUTT 150 kV 
Dari data beban harian rata-rata Bulan Juli 2017 pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa:         
Maka nilai daya pada ujung pengirim bisa ditentukan dengan persamaan (23) sebagai berikut: 
   √                √          (       ) 
   √                                                                       
Maka rugi-rugi daya pada SUTT 150 kV adalah: 
                               
Persentase rugi-rugi daya pada SUTT 150 kV adalah: 
  ( )  
  
  
      
      
       
            
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada proses penyaluran daya dari ujung pengirim ke ujung penerima 
telah terjadi rugi-rugi daya pada SUTT 150 kV sebesar          atau sebesar    . Besarnya rugi-rugi 
daya pada SUTT 150 kV tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan tegangan dari ujung pengirim ke 
ujung penerima sebesar           atau sebesar        . Jadi besarnya rugi-rugi daya pada SUTT 150 kV 
dipengaruhi oleh jatuh tegangan, dimana apabila jatuh tegangan semakin besar maka rugi-rugi daya pada 
SUTT 150 kV akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya apabila jatuh tegangan semakin kecil maka 
rugi-rugi daya pada SUTT 150 kV akan semakin kecil pula. 
3. Efisiensi Saluran Transmisi 150 kV 
Efisiensi penyaluran daya ( ) bisa ditentukan dengan persamaan (25) sebagai berikut: 
  
  
  
      
  
        
           
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada proses penyaluran daya dari  ujung pengirim ke ujung penerima 
SUTT 150 kV, hanya sebesar     atau daya sebesar      yang sampai ke ujung penerima. Berarti 
dalam proses penyaluran daya listrik terdapat     atau sebesar          daya yang hilang pada SUTT 
150 kV. Semakin kecilnya efisiensi pada SUTT 150 kV disebabkan adanya penurunan tegangan pada ujung 
pengirim ke ujung penerima sebesar           atau sebesar        . Jadi besar atau kecilnya efisiensi 
pada SUTT 150 kV dipengaruhi oleh jatuh tegangan, dimana apabila jatuh tegangan semakin besar maka 
efisiensi pada SUTT 150 kV akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya apabila jatuh tegangan 
semakin kecil maka efisiensi pada SUTT 150 kV akan semakin kecil pula. 
 
V. KESIMPULAN 
1. Tegangan pada ujung penerima adalah       , dan dari hasil perhitungan didapat tegangan pada ujung 
pengirim adalah                       Berarti pada SUTT 150 kV terdapat jatuh tegangan sebesar 
           atau        . Berdasarkan BSN (2003) tegangan tertinggi dan tegangan terendah 
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perbedaannya tidak lebih dari ± 10 % dari tegangan nominal sistem. Berarti jatuh tegangan pada SUTT 150 
kV dari PLTU Bukit Asam Tanjung Enim ke Gardu Induk Keramasan Palembang masih memenuhi standar 
yang telah ditetapkan. 
2. Daya pada ujung penerima adalah      dari hasil perhitungan didapat daya pada ujung pengirim adalah 
           Maka rugi-rugi daya pada SUTT 150 kV adalah          atau sebesar    . Besarnya 
rugi-rugi daya pada SUTT 150 kV disebabkan karena terjadinya penurunan tegangan dari ujung pengirim 
ke ujung penerima sebesar           atau sebesar        . 
3. Daya pada ujung penerima adalah      dari hasil perhitungan didapat daya pada ujung pengirim adalah 
           Maka efisiensi penyaluran daya pada SUTT 150 kV hanya sebesar     atau daya sebesar 
     yang sampai ke ujung penerima. Berarti dalam proses penyaluran daya listrik terdapat     atau 
sebesar          daya yang hilang pada SUTT 150 kV. Semakin kecilnya efisiensi pada saluran 
transmisi atau penyaluran daya dari ujung pengirim sampai dengan ujung penerima disebabkan karena 
terjadinya penurunan tegangan pada ujung pengirim sampai dengan tegangan pada ujung penerima sebesar 
          atau sebesar        . 
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